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Sprawozdanie z badan nr 289/02/2017

Wodociagi Zachodniopomorskie Spotkaz 0.0, Oddziat

Nazwa, adres klienta — nr zlecenia Tercriouy w Goleriiowie = 112017

Cel badania Ocena zgodnosci w obszarze regulowanym prawnie

Numer laboratoryjny probki 332/01/2017

Wodocigg — miejscowosé, gmina MILOWO gmina Stepnica

Miejsce pobierania

Punkt pobierania Stepnica — szkola poidelko

Rodzaj probki Probka wody uzdatnionej z sieci wodociagowej

Laboratorium Andrzej Sosinka

Zleceniodawca

Pobierajgcy probke

PN ISO 5667-5:2003 *

Metoda pobierania

Data pobierania probki 20.02.2017
Data dostarczenia probki do laboratorium 20.02.2017
Data rozpoczecia badan 20.02.2017
Data zakonczenia badan 22.02.2017
Uwagi (stan probki) Stan probki w chwili d do lz:ustrzez‘:ﬁm oraz do zakon badan nie buﬁ
Dopuszczalny zakres wartosci
Nie lub najwyzsze dopuszezalne
Nazwa oznaczenia Metoda Jednostka Wynik + DeN stezenie — zgodnie z Rozp.
nosé Ministra Zdrowia z dn.
13.11,2015.
akeeptowalny przez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 p.7+Ap1:2015-06 ** mg/l 15+1 konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian
Metnosé PN-EN IS0 7027-1:2016 *% NTU 1,06 = 0,20 1,0
76 +£0,6
: AZ ) i
pH PN-EN ISO 10523:2012 pH Temp.pormiaru 19,3°C 6,5-9,5
Przewodnosé } AZ
(Pomiar w temp. 25°C) PN-EN 27888:1999 uS/em 466 + 35 2500
akceptowalny przez
Zapach PB-02 wyd. 1 zdn. 05.08.2010. ** - akceptowalny konsumentéw i bez
nieprawidlowych zmian
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 ~* mg/l <0,10 0,50
Azotany PB-09 wyd. 1 zdn. 6.08.2016 »* mg/l 2,36 £ 0,39 50
Azotyny PN-EN 26777:1999 ** mg/l 0,016 £ 0,003 0,5
Mangan PB-10 wyd. | zdn. 6.08.2016. ~% ug! 68 £ 13 50
Zelazo PB-04 wyd. 4 zdn. 14.10.2014 **% pg/l 103 £ 16 200
Chlorki PN-ISO 9297:1994 2 mg/l 18,1 +£19 250
Twardosé PN-ISO 6059:1999 *Z mg/l 246 + 27 60-500

pobieranie probki | wykonanie analizy.

Metody bad.

W Ivm spra

- wyniki badai odnosza si¢ wylacznic do badancj probki
- sprawozdanic z badan moze byé kopiowane wylacznie w calosci
- Klient ma prawo do zlozenia reklamacji w terminic do 14 dni od daty potwicrdzenia przyjecia lub daty wyslania sprawozdania

Sprawozdanie autoryzowal:

- Konigc spraw

in literami: A - akredytowane, N - nicakredytowane, Z - zatwierdzone przez PPIS w Goleniowie
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Kapitaf zaktadowy 937 079,78

*podana nicpewnosé jest nicpewnoscig rozszerzona, obliczony z zastosowaniem wspolezynnika k=2 przy przyj¢tym poziomic prawdopodabicnstwa P = 95 %,. Niepewnos¢ rozszerzona obefmufe




