Panel wentylacyjny

Wieszak porzadkujacy

Blok zasilajgcy 5x 2P+Z
z wmﬁgn 191V
Wieszak porzadkujacy

Patch panel
kat.5e, 19" 2U

Wieszak porzadkujacy

Patch panel
kat.5e, 19" 2V

Wieszak porzadkujacy
Panel telefoniczny, 19°, 1U

Wieszak porzadkujacy

UWAGI:

Szafa GPD

600x600 24U,19"

—|

Ol MY [NY) RV e s e s T e e O et I —
R RS EE N E R EE M EN R O] NN

|

|

il Router 3Com 3012 L

~ N ™ T
:] — G —

Switch 3Com 4500 50p ¥

REZERWA

=
-

= o [ o lo

| | 0102 0304 05 06 0708 (D910 111213 14 1516) 1718 1D 2021 222324 | |

2526 272820303132 (3334 3536 37 383040 4142 4344454847

N S = =
7:J t:l — (:)

0102 03 04 05 06 07 08 0910 11 1213 141516/ 1718 182021 222324

2526 272820303132 (3334 3536 37 383040 4142434445 484748

= 1= [ = =

~ ~ N 0 N
= =1 = 0=

000000000000 000000oodoogoodoodooooogooooogoogoooooooogoogoodoodoodoogood)

REZERWA

| |
000000o0o0ooooooooogoogoooogogoogooofogoooooooogoooooooogooooogoogoogoogoog|

1. Szafy GPD pofaczy¢ z uziomem budynku, linka miedziang Lg 16 mm2.
2. Kable zasilajace 230 V, ujete w tomie instalaciji elektrycznych.

SZKOLA
PODSTAWOWA

Oblekt :
BUDYNEK ZESPOLU SZKOLNO—-PRZEDSZKOLNEGO

Adres : ul. Krzywoustego 4

72—-112 Stepnica

Inwestor :
Gmina Stepnica

ul. Kosciuszki 4, Stepnica

PRACOWNIA PROJEKTOWA

"ELEKTROPLAN”
ul. Krélowej Korony Polskiej 25
tel./fax. : 091-455—-38-54

e—mail : biuro@elektroplan.szczecin.pl

Proj. | mgr. inz Mariusz

Borkowski

ZAP,/0092/700T/06 ,W

Spr. | mgr inz. Jan Kowalski

1071/98/U /248
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Tematrys.:
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