PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w GOLENIOWIE

ul. Pocztowa 36, 72 — 100 Goleniow
Tel. 091/418-23-22, 091/418-31-95 Fax.091/418-23-22 e-mail: psse.goleniow@pis.gov.pl
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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji
Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1412), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r.. poz. 1989), Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Goleniowie po zapoznaniu si¢ z wynikami badania W()d} pobranej w dniu 18.08.2016r.

z punktéw poboru wody uzdatnionej na sieci wodociagowej oraz SUW wodociagu Milowo:

- Mitowo — stacja uzdatniania wody — nr sprawozdania 267144/16/SCZ
- Gasierzyno — klub — nr sprawozdania 267147/16/SCZ

- Stepnica — szkota podstawowa — nr sprawozdania 267145/16/SCZ

- Urzad Gminy Stepnica — nr sprawozdania 267146/16/SCZ

z dnia 19.08.2016r. wykonanych przez JSH HAMILTON POLAND S.A., ul. Chwaszczynska
180, 81-571 Gdynia z siedzibq w Laboratorium w Szczecinie, ul. Stanistawa Kujota 8§,

Szczecin 70-605.
stwierdza

przydatnosé wody do spozycia z wodociggu Mitowo
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 267146/16/SCZ

Zleceniodawca

"WODOCIAGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPOLKA Z 0.0.

1 BRYGADY LEGIONOW 8-10

72-100 GOLENIOW

Probka (wg dekiaracji Ziecentcdawcy;

WODA UZDATNIONA

Data poboru: 18.08.2016

Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociag Mitowo, gmina Stepnica, sie¢
wodociggowa, Stepnica, UG

Godzina poboru: 13:50

Probki pobrane przez Zleceniodawce

Stan probki bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 2016-08-18

Data zakonczenia badan: 2016-08-19 Zlecenie z dnia 2016-08-18

Data utworzenia sprawozdania: 2016-08-19 Probki dostarczone pizez Zleceniodawce

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr

zgodny/niezgodny

> Liczba bakterii z grupy coli”

PN-EN I1SO 9308-1:2014-12

Jtk/100ml 0 0 zgodny

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Autoryzowat: Anna Polanin, Z-ca Kierownika Pracownii Mikrobiologiczne)
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Zatwierdzit.  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Szczecin 70-605, ul Ks. Stanistawa Kujola 8

Wyniki odnosza sie wylacznie do b,

Niniejsze sprawozdanie nie moze by powielane w czesci bez pis
oryginale. Usluga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podleg,

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawcy

adanych probek. Jesli nie ckreslono inaczej podana nICpewnasc pomary zostata oszacowana dla wspolczynnika k=21 poziomu ufnosc 95%
emine; zgody 1S Hamilton Poland $ A, Odpowiedzialnosc J.S Hamillon Paland S A jest ograniczonra wyrgeznie do danych zawartych w jegn
a Cgolnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S. Hamilton Poland SA. zamieszczonym na stronie www.hamiiton.com pl

Strona 1/1 Formularz PO- 14/08d wyd 7 dn. 06.06 2014
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HAMILTON POLAND

RALECAGZNANSTWO P RADANIAY LARORATTORY (2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 267145/16/5CZ

Zleceniodawca ) Probka (ay deklaracyi Zlecepiodawcy)
"WODOCIAGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPOtKA Z 0.0. WODA UZDATNIONA
I BRYGADY LEGIONOW 8-10 Data poboru: 18.08.2016

72-100 GOLENIOW

Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociag Milowo, gmina Stepnica, sie¢
wodociagowa, Stepnica, szkota
Godzina poboru: 13:20

Probki pobrane przez Zleceniodawce
Stan probki bez zastrzezen

Data przyjecia prabki: 2016-08-18

Data zakonczenia badan: 2016-08-19 Zlecenie z dnia 2016-08-18

Data utworzenia sprawozdania: 2016-08-19 Probki dostarczone przez Zleceniodawce

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Liczba bakterii z grupy coli” PN-EN [SO 9308-1:2014-12 Jjtk/100ml 0 0 zgodny

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopacda 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Autoryzowat: Anna Polanin, Z-ca Kierownika Pracownii Mikrobiologiczne) _ .
Zatwierdzit. Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Labaratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Szczecin 70-8605, ul Ks. Stanistawa Kujota 8
Wyniki odnosz

Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czgsci bez pisemne) 2q0dy J.S. Hamilton Poland S.A. Odpowiedzialnosc 1S Hamilton Poland S A. jest agraniczana wy
otyginale. Ustuga potwierdzona ninigjszym sprawozdaniem podlega Ogolnyin Warunkom Swia

* Badanie akredytowane # Wykonane u podwykonawacy

Strona 1/1

3 sie wylacznie do badanych prabek. Jesli nie okreélono inacze) podana niepewnosc pomiar Zostala oszacewana dlawspolczynnika k=21 poziomu ufnosci 85
faczrie da danych zawartych w jpeno

dezerma Usitig J.S. Hamilton Poland $.4. zamieszczonym na strorse waw namilton com pl
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Formularz PO-14/08d wyd. z dn 06.06 2014

J.S. HAMILTON POLAND S.A.

ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. =48 58 766 99 00
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HAMILTON POLAND

RZECZOZNAIWETWO § BADANIA LARCEATOY

FaSFA CV“

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 267147/16/SCZ

Zleceniodawca Probka fwyg dekioracji Zieceniodawcy:

"WODOCIAGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPOLKA Z 0.0. WODA UZDATNIONA

[ BRYGADY LEGIONOW 8-10 Data poboru: 18.08.2016

72-100 GOLENIOW Punkt poboru, miejsce poboru: Wodocigg Mitowo, gmina Stepnica, siec

wodociggowa, Gasierzyno

Godzina poboru: 14:10

Probki pobrane przez Zleceniodawce
Stan probki bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 2016-08-18

Data zakonczenia badan: 2016-08-19 Zlecenie z dnia 2016-08-18

Data utworzenia sprawozdania: 2016-08-19 Probki dostarczone przez Zleceniodawce

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
2godny/niezgodny

* Liczba bakterii z grupy coli” PN-EN SO 9308-1:2014-12 Jtk/100ml 0 0 zgodny

U Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989)

Autoryzowat: Anna Polanin, Z-ca Kierownika Pracowni Mikrobiologicznej
Zatwierdzit: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium {Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium. Szczecin 70-605, ul Ks. Stanistawa Kujota 8
Wyniki odnos:a sig wylacznie do badanych probek Jesh nie okreslona inacze] podana miepewnosc pomiary zostala oszacowana dla wspotczynnika k=21 poziomu ulnos
Nirigjsze sprawozdanie nie moze byc powielane w czeéer bez pisemngj zgody 1S Hamilton Poland S A Qapow [m'!lmlnosc JS Hamilton Poland S.A. jest ograniczona wyigcznie do danvch zawartyoh w jego
oryginale. Ustuga polwierdzona niriejszym sprawozganiem podlega Qgolnym Warunkon: Swiadczenia Usiug 1.5 Hamilton Poland S.A. zamieszczonymi na stronie v hamilton com pl

Strona 1/1 Formularz PO-14/08d wyd z dn 06.06 2014

TR

9%,

* Badanie akredytewane # Wykanane u podwykonawiy

J.S. HAMILTON POLAND S.A. ”| m”“"“
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00 |
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 267144/16/SCZ

Zleceniodawca Probka {wg dekiaracii Ztecemodawcy!

"WODOCIAGI ZACHODNIOPOMORSKIE" SPOLKA Z 0.0. WODA UZDATNIONA

1 BRYGADY LEGIONOW 8-10 Data poboru: 18.08.2016

72-100 GOLENIOW Punkt poboru, miejsce poboru: Wodociag Mitowo, gmina Stepnica SUW,

punkt poboru wody uzdatnionej
Godzina poboru: 14:30

Prébki pobrane przez Zleceniodawce
Stan prébki bez zastrzezen

Data przyjecia probki: 2016-08-18

Data zakonczenia badan: 2016-08-19 Zlecenie z dnia 2016-08-18

Data utworzenia sprawozdania: 2016-08-19 Probki dostarczone przez Zleceniodawce

Rodzaj badania Metoda Jednostka Wynik Kryteria Parametr
zgodny/niezgodny

* Liczba bakterii z grupy coli” PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0 0 zgodny

Y Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015, poz. 1989).

Autoryzowat: Anna Polanin, Z-ca Kierownika Pracownii Mikrobiologicznej
Zatwierdzit  Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwnerdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium Szczecin 70-605, ul. Ks. Stanistawa Kujota 8

Wyniki odnoszg si¢ wylgeznie do badanych probek. Jesh nie okreslono inacze) podana niepewnos¢ pomiari zostaia oszacowana dia wspolczynnika k=2 1 poziomu ulnosci §5%

Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czesci bez pisemnej zgocly 1.5 Hamilton Poland S A, Odpowiedzialnose J S Hamilton Poland S A_jest caraniczana wylacznie do danych zawartych w jego
aryginale. Ustuga potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogolnym Warunkom Swiadczenia Ustug J S. Hamilton Poland SA. zamieszczonym na stronie wave hamilton com.pl

* Badanie akredytowane 4 Wykonane u podwykonawcy Strona 1/1 Formularz PC-14/08a wyd 2 dr 0606 2014
AT
ul. Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 29 00 |



