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Laboratorium Badania Wody i Sciekow

Goleniow, 8.04.2020

Sprawozdanie z badan nr 660/04/2020

Wodociagi Zachodniopomorskie Spotka z 0.0.  Oddziat

Nazwa, adres klienta — nr zlecenia | Terenowy w Goleniowie — 1/2020

Cel badania Badanie w obszarze regulowanym prawnie

Numer laboratoryjny probki

742/01/2020

Miejsce pobierania

Wodocigg — miejscowo$é, gmina

LAKA gmina Stepnica

Punkt pobierania

Laka Stacja Uzdatniania Wody - punkt poboru wody

uzdatnionej — wyjscie na sie¢

FRodzaj probki

Probka wody uzdatnione)

Pobierajacy probke

Laboratorium

Zleceniodawea

Miroslaw Stasiak

Metoda pobierania

PN ISO 5667-5:2003 &%

Data pobierania prébki (zgodnie z protokolem pobierania) 6.04.2020
Data dostarczenia prébki de laboratorium 6.04.2020
Data rozpoczecia badan 6.04.2020
Data zakonczenia badan 7.04.2020

'iUwagi (stan probki)

Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium oraz do zakoficzenia badan nie budzi

zasirzezen

—

| : Wartosci parametryczne zgodnie
} Nazwa oznaczenia Metoda Jednostka = Wynik % N'e’fe.'.w" z Rozp. Ministra Zdrowin z dn.
: o3¢ 7.12.2017,
| . i ) akeeptowalna przez konsumentéw i
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 ~* NTU 0,16 +£ 0,01 bez nieprawidlowych zmian.
Zalecany zakres warto$ci do 1,0
Amonowy jon PN-ISO 7150-1:2002 »# mg/l 0,45 £ 0,05 0,50
PB-10 wyd. 1 zdn. 6.08.2016. na podstawie &
i testu Hach Lange LCW 032 ~# ke/l =50 S0
| ; PB-04 wyd. 4 zdn. 14.10.2014 na podstawie
i i metody Hach Lange 8008 *# hg/l =0 200 |

* podana niepewnos¢ jest niepewnosciq rozszerzona, obliczong z zastosowaniem wspolezynnika k=2 przy przyjetym poziomie prawdopodobieistwa P = 95 %, Niepewnosc rozszerzona
obejmuje wykonanie analizy.

Merody hadaweze oznaczone w iym sprawozdaniu literami: A - akredytowane, N - nieakredytowane, Z - zatwierdzone praez PPIS w Goleniowie Decyzja Nr PS-N-HK-600-75/19 z dnia 10.10.2019. NW - norma
wyeofana

- wyniki badan odnoszg si¢ wylacznie do badanej probki

- sprawozdanie z badan moze by¢ kopiowane wylgeznie w caloscr

- klient ma prawo do zlozenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty potwierdzenia przyjecia lub daty wystania sprawozdania

Sprawozdanie autoryzowal:

- Koniee sprawozdama -

tel: +48 91 418 44 31, fax +48 91 418 24 54, www.woz.pl, e-mail: biuro@woz.pl, KRS 0000718513
NIP: 856 00 00 703, REGON: 812524393, Konto: PEKAO S.A. | o/Golenidéw nr 97 124038391111000044135007
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