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WYJASNIENIE TRESCI ]
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. zamdwienia publicznego pn.

1. Przebudowa drogi polegajgca na zabudowie lampy o$wietleniowej LED zasilanej
energig odnawialng — solar, w m. Gasierzyno

2. Przebudowa drogi polegajaca na zabudowie lampy oswietleniowej LED zasilanej
energia odnawialng — solar, w m. Stepniczka

Dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych informuje, iz wplynety nastgpujace zapytania:

Pytanie nr 1

W parametrach dotyczacych stupa odwietleniowego Zamawiajacy okreslil:

- §rednica shupa u podstawy: @220,

- podstawa shupa o wymiarach: 400x400,

- rozstaw $rub: 300x300

Takie okreslenie parametrow powoduje, ze grubosé scianki stupa wynosi¢ bedzie 6,3 mm,
fundament z rozstawem $rub 300x300 bedzie znacznie wigkszy od prefabrykowanego F-200,
ktéry posiada maksymalny rozstaw §rub 260x260 i wazy ok. 270 kg. Zastosowanie jeszcze
wiekszego fundamentu spowoduje, Ze jego waga siggnie 500 kg. Sa do wyliczenia dla
olbrzymich stupdw trakcyjnych.

Czy Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie Sredmicy stupa u podstawy @169 oraz uzycie
__fundamentu F-150 o rozstawi §rub, 220x220?

Wskazane parametry sg przeliczone przez konstruktora dla I 1 II strefy wiatrowej i standardowo
stosowane w oswietleniu hybrydowym we wszystkich znanych nam instalacjach.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang parametrdéw konstrukcyjnych stupa i fundamentu
podanych w projekcie budowlanym. Zgode wyrazono jedynie na zmian¢ materiatu z jakiego ma
by¢ wykonany stup.




