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WYJASNIENIE TRESCI )
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dot. zaméwienia publicznego pn.
»Przebudowa ul. Koscielnej w Zarnowie — wymiana wodociagu”

Dziatajgc zgodnie z art. 38 ust. 112 ustawy z dnia 24 styéznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych informuje, iz wplynety nastepujace zapytania:

Pytanie nr1

Czy Zamawiajacy zezwala na zastosowane do przebudowy wodociagu metody
krakingu statycznego? Metoda ta polega na bezwykopowej wymianie starego
rurociggu na nowy rurociag, poprzez wciggniecie w migjsce starego nowej rury.
W metodzie tej wykonuje sie dwa wykopy, startowy — przez kiéry zostaje
wciggniety odcinek rurociggu, oraz wyj$ciowy — gdzie zostaje ustawiona
maszyna. W zaleznosci od rodzaju starego przewodu, rura moze zostaé
rozkruszona lub rozcigta. Przy zastosowaniu tej metody mozliwe jest
wciggniecie rury o tej samej érednicy co stara lub tez zwiekszenie $rednicy
nowego rurociggu o dwie demencje. Zachowana jest tutaj ciggloéé dostawy
wody, poprzez zastosowanie rurociggdw tymczasowych.

Odpowiedz
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie metod bezwykopowych.

Pytanie nr 2

uprzejmie proszg o uzupetnienie opublikowanych na Paristwa stronie internetowej
dokumentdw o uzgodnienie z Zarzadem Drég Powiatowych w Goleniowie.

Odpowiedz

Decyzje zamieszczono na stronie internetowe;j

Pyténie nr3

uprzejmie prosze o rozstrzygniecia nastepujgcej watpliwosci:
W przedmiarze poz. 13 Zasuwy kofnierzowe dn 100 podano iloéé 8 szt; w rysunkach
weziow jest nastepujgca ilos¢: W47 - 1 szt., W55 i W57 - 2 wezly po 1 szt., W22 i W43
- 2 wezly po 3 szt. W sumie; 1+2+6=0 szt,
Odpowiedz

Naiezy skorygowac kosztorys




