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Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica
Andrzej Wyganowski

ul. T. Kos$ciuszki 4
72-112 Stepnica
Dotyczy: okresowa informacja o jakosci wody na terenie Gminy Stepnica

W zwigzku z wypetnieniem ustawowego obowigzku sprawowania przez organy
Panistwowej Inspekcji Sanitarnej nadzoru nad zbiorowym zaopatrzeniem ludnosci w wode
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie dziatajac na podstawie:
= art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 2023r., poz. 338),
= art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode

i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw ( Dz. U. z 2023r., poz. 537),
= § 22, § 23 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan wody przeprowadzanych w ramach kontroli
wewnetrznej prowadzonej przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne i w ramach
nadzoru sprawowanego przez organy Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej, Paristwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Goleniowie, przekazuje informacje dotyczaca jakosci wody (za okres od

01.01.2022r.-31.12.2022r.), dostarczanej  odbiorcom z  wodociggéw  sieciowych
funkcjonujacych na terenie Gminy Stepnica.
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Badania probek wody do spozycia pobieranych przez upowaznionych przedstawicieli
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie wykonywano
w laboratorium Wojewddzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Szczecinie.

Badania prébek wody do spoiycia pobieranych w ramach wewnetrznej kontroli jakosci
wody prowadzonej przez uzytkownika wodociagéw wykonywano w laboratoriach

o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badari wody, zatwierdzonym przez
Panstwowg Inspekcje Sanitarna.

Pobér prébek wody dokonywany byt w wytypowanych punktach pobierania probek wody
z sieci wodociggowej i ze stacji wodociggowych zgodnie z harmonogramem pobierania probek
w ramach monitoringu parametréw A i parametrow B oraz kazdorazowo w przypadku
stwierdzenia przekroczen dopuszczalnych norm parametréw.

Analizy sprawozdan z badan wykonanych w okresie od 01.01.2022r do 31.12.2022r. na
terenie Gminy Stepnica prébek wody pobranych z wodociaggdw zaopatrujgcych w wodg
mieszkaricow Gminy Stepnica nie wykazaty nieprawidfowych zmian na wodociggach: Mitowo,
Widziensko, Budzien.

Analiza wynikéw badar wody z wodociagu taka wykazata ponadnormatywne wartosci jonu
amonowego, w zwigzku z czym wszczeto postepowanie administracyjne i wydano decyzje
warunkowo dopuszczajgca wode do spozycia. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne




przystapita do dziatan naprawczych: przegladu instalacji napowietrzajacej filtrow
ciénieniowych, sprawdzenia stanu z{6z filtracyjnych w zbiornikach cisnieniowych, ptukania

sieci i filtréw, ktére okazaly sie skuteczne.

Woda dostarczana odbiorcom z wodociggéw sieciowych funkcjonujacych na terenie
Gminy Stepnica jest uzdatniana w procesach filtracji. Nadto sie¢ jest okresowo ptukana,
a w przypadku zanieczyszczenia mikrobiologicznego chlorowana.

Ponadto w analizowanym okresie do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej
w Goleniowie nie wptynety formularze zgtoszeri lub podejrzen masowych/zbiorowych
zachorowan lub zakazert z powodu choréb wodnopochodnych u oséb zamieszkatych na

terenie Gminy Stepnica.
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2. Prezes Waéd Polskich.
Zgodnie z arti3 wust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dn. 27 kwietnia 2016r- (RODO) - Dz.- U. UE. L z 2016r. Nr 119 informujemy, ze

Administratorem Paristwa danych osobowych jest Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie. Podstawe
przetwarzania Panstwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, zgodnie z ktérym: 1) przetwarzanie jest
niezbedne do wypetnienia obowiazku prawnego cigZzgcego na Administratorze 2) przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej Administratorowi.
Szczegdtowe informacje o zasadach przetwarzania Pafistwa danych osobowych oraz przystugujacych Paristwu prawach z tym
zwiazanych znajduja sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-

goleniow/klauzula-informacyjna




